
Руководство по эксплуатации регистратором  извещений от ППКОП-05

Регистратор извещений (в дальнейшем изделие) предназначен для визуального 
контроля состояния ППКОП-05.

На передней панели изделия находиться восемь индикаторов, отображающих 
состояние ППКОП-05 с соответствующим индикатору номером.

состояние индикатора
не светится нет извещений от прибора

мигает зеленым прибор в режиме СНЯТ
горит зеленым прибор в режиме ВЗЯТ

мигает красным прибор в режиме ТРЕВОГА
мигает оранжевым прибор в режиме ПОЖАР

Извещения дублируются звуковым сигналом

Изделие подключается к источнику питания постоянного тока 12В 0.1А и к линии 
трансляции ППКОП-05, согластно приведенной схеме.
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индикатор сигнала в линии


